	   [image: image1.png]



	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Targówek 

Referat Zamówień Publicznych
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. cent. 022 33 89 587, fax – 022 675 18 83
www.targowek.waw.pl 


UD-X-WZP- EM-341-P-51/09                                                 Warszawa 13.07.2009r.
                                                                    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Wykonanie instalacji oddymiającej i oświetlenia awaryjnego w placówkach oświatowych w Warszawie”

 znak sprawy: P-51/09

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, jako Zamawiający ww. postępowaniu, w związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), przesyła pytania i odpowiedzi:  
Pytanie nr 1 

Zgodnie z pkt. III podpkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy proponowane przez nas urządzenia grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych firmy D+H Polska Sp. z o. o. uzyskają akceptację komisji przetargowej jako system równoważny w stosunku do systemu zawartego w dokumentacji projektowej?. Prosimy również o odpowiedz jakie stosowne dokumenty należy przedstawić, aby potwierdzić równoważność proponowanego przez nas systemu?  
Odpowiedź:

Akceptację komisji przetargowej uzyskają takie systemy oddymiania,  które składają się z: a). centralki oddymiania b). czujki c). przycisków alarmowych d). przycisków przewietrzających e). siłownika. Na etapie składania oferty należy złożyć oświadczenie, że system posiada równoważne parametry do określonych w projekcie.  
Pytanie nr 2 

Prosimy o określenie czy wykonawca przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego może dokonać modyfikacji przedmiaru robót/kosztorysu ofertowego dostosowując poszczególne pozycję do specyfikacji oferowanego systemu (np. sposób okablowania systemu oddymiania firmy D+H Polska Sp. z o.o.) 
Odpowiedź:

Nie można dokonywać modyfikacji przedmiaru robót/kosztorysu ofertowego –zgodnie z SIWZ pkt. XII podpkt. 7. Rozwiązanie oferowanego systemu należy wkalkulować w przedmiar dołączony do SIWZ. Rozwiązanie ofertowe powinien uwzględniać kosztorys dostarczony na etapie zawarcia umowy- zgodnie z zapisem części XIV ust. 1 punkt 4 SIWZ.
Pytanie nr 3

Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany zaprojektowanych siłowników wrzecionowych z wysuwem 600mm na siłowniki łańcuchowe z wysuwem 600mm. Siłowniki łańcuchowe dzięki malej kompaktowej konstrukcji zwiększą estetykę wykonania systemu oddymiania klatek schodowych, zachowując taką samą funkcjonalność jak siłowniki wrzecionowe.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany zaprojektowanych siłowników wrzecionowych na łańcuchowe z wysuwem 600mm.

Pytanie nr 4

Czy projekty wykonawcze realizowanych systemów oddymiania klatek schodowych zostały uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ?

Odpowiedź:

Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (na rzucie parteru).

Do wiadomości: a/a
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